MANUAL DE INSTALACION Y DIAGRAMAS ELECTRICOS

Instale el Control de Nivel en un lugar cerca de las bombas, cubierto, ventilado, protegido de la lluvia y el calor.

Para la instalacién del equipo se requieren de una a dos lineas de alimentacion y una linea neutra conectada a Tierra Fisica.
Para realizar las conexiones de los cables de los niveles de la cisterna y del tinaco, se recomienda utilizar tres conductores en
el caso de la cisterna y 4 en el caso del tinaco, los conductores con un calibre en el rango de 16 al 22 AWG.

Es importante verificar que el Neutro esté conectado a Tierra Fisica, y que se introduzca un electrodo hasta el fondo de la
Cisterna conectado a Tierra Fisica y otro igual al fondo del Tinaco. Los electrodos superiores de la Cisterna debera
suspenderlos en el agua cerca del fondo, a diferentes niveles, tomando en cuenta el érden de los mismos en este manual
cuide el nivel bajo de los tanques para que no entre aire en las bombas. Los electrodos de los 2 niveles superiores del Tinaco asi
mismo deberan colocarse uno al tope, y otro abajo del nivel medio. El cable de cada electrodo se introduce por el orificio
delgado, y se hace un nudo dentro del orificio grueso, apretandolo para lograr una buena conexion eléctrica. Los electrodos

no deberan tocar las paredes de los tanques. Se recomienda opcionalmente aislar el hilo desnudo del conductor en la parte
superior del electrodo con silicén, para protegerlo de la corrosion.

El calibre de los cables de alimentacion y de conexion a la bomba deben ser de un calibre adecuado de acuerdo a la corriente
de la bomba.

Antes de dejar el equipo operando en modo automatico, purgue las bombas.
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ESPECIFICACIONES
Cédigo: EC031
Alimentacién: 100-250 V~
Capacidad de corte: 30 A

Capacidad para arranque directo de motores monofasicos:
127 V~ (1.5 HP), 220-240 V~ (2 HP)

60 Hz

TABLA DE CALIBRES RECOMENDADOS PARA LOS
CABLES DE ALIMENTACION A LOS MOTORES ELECTRICOS
AWG CORRIENTE MONOFASICO TRIFASICO

A 127V 220V
16 3.7 1 HP
14 5.9 0.5 HP 1.5 HP
12 9.3 0.75 HP 3 HP
10 15 1 HP 5 HP
8 24 2 HP 7.5 HP
6 37 3 HP 15 HP

En distancias largas se debe tomar en cuenta la caida de
voltaje en los conductores.

PUESTA EN MARCHA

* Desconectar el suministro eléctrico.

* Poner el interruptor del Control de Nivel en posicién FUERA.

* Verificar visualmente que haya suficiente agua en la cisterna.

* Purgar la bomba.

* Si hay Guardamotor, ajustar la corriente de potencia plena del motor.

* Conectar el suministro eléctrico.

* Pulsar momentaneamente el interruptor en manual, y verificar la luz indicadora de
BOMBA, y la rotacién del motor.

* En el caso de motores trifasicos, si el sentido de rotaciéon no es el que esta indicado
en la bomba de agua, desconectar el suministro eléctrico, invertir dos de las fases de
alimentacion al motor, reconectar el suministro, y volver a probar la rotacion.

* Poner el interruptor en posicion de AUTO.

* Verificar que la bomba se apague al salir del agua los dos electrodos superiores de
la cisterna.

* Verificar que la bomba arranque y bombee agua cuando habiendo agua en la
cisterna, salgan del agua los dos electrodos superiores del tinaco.

* Verificar que se apague cuando se llena el tinaco.
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EI CONTROL DE NIVEL DE AGUA AUTOMATICO CEISA modelo EC031, es un

dispositivo que por medio de un microcontrolador, controla la bomba de agua y

la protege contra bajo nivel de agua en la cisterna; detectando por medio de

electrodos los niveles de agua en los tanques, y permite la operacion en modo

manual y automatico.

SOLUCION DE PROBLEMAS

1- LA BOMBA NO ARRANCA

Poner el interruptor en MANUAL vy verificar que encienda la luz indicadora de BOMBA.
Si no enciende la luz, verificar el suministro eléctrico al equipo.

Si la luz enciende, pero la bomba no arranca, verificar si le llega voltaje a la bomba.
Si la bomba arranca en manual, pero no lo hace en automatico, verificar que los
electrodos de la cisterna estén sumergidos en agua, y los del tinaco estén
descubiertos. Si aun asi, la bomba no arranca en automatico, desconectar en el
equipo los cables amarillos. Si con esto la bomba arranca, verificar que los cables de
estos electrodos no tengan falla de aislamiento, o0 humedad dentro de las tuberias, o
los electrodos no estén rozando las paredes himedas del tinaco. Si no arranca,
conectar los cables azules al neutro. Si con esto arranca, verificar que no haya falsos
contactos en los cables de los electrodos de la cisterna, o que el neutro no esté
conectado a la tierra fisica. Si aun asi no arranca, desconectar y enviar el equipo a
revision a un centro de servicio autorizado.

2- LABOMBA NO PARA

Poner el interruptor en FUERA 'y verificar que la bomba pare. Si no lo hace,
desconectar el cable negro del CONTROL DE NIVEL. Si con esto para la bomba,
enviar el equipo a revision a un centro de servicio autorizado. Si alin asi no para la
bomba, revisar las conexiones de instalacion de acuerdo a su diagrama
correspondiente, ya que esto indica que debe haber algun error en la conexién de la
bomba.

Si la bomba si para en FUERA, pero no lo hace en automatico, verificar que no haya
falso contacto en los cables de los electrodos del tinaco, o que el neutro no esté
conectado a tierra fisica. Si aun asi no para la bomba, conectar los cables amarillos al
neutro, y si la bomba sigue funcionando, enviar el equipo a revisién a un centro de
servicio autorizado.

Para cualquier informacién relacionada a la red actualizada de Centros de
Servicio Autorizados, o la reparacion de su equipo, o para adquirir partes,
consumibles y accesorios favor de comunicarse a:

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES:

Controles Electrénicos Industriales, S.A. de C.V.

Gral. Arista 8, Col. San Joaquin, 11260 México D.F. México
Tel 55 53999777 Fax 55 53990983 ceisa@ceisa.com.mx

www.ceisa.com.mx
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